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Høringssvar – forslag til endringer i diverse forskrifter for flyttbare innretninger 

 

Cefor representerer nordiske forsikringsforetak som tilbyr marine- og offshore energiforsikringer. 

Uttalelsen avgis på vegne av våre medlemmer og er basert på et forsikrings- og risikoperspektiv. 

Cefor er positiv til at Sjøfartsdirektoratet foreslår minimumskrav for flyttbare innretninger med litium-

ion-baserte batterisystemer. Tydelige krav til risikovurdering, brannforebygging og beredskap er viktige 

for sikker drift og for å redusere risikoen for alvorlige skader, driftsavbrudd og følgeskader. Dette er 

særlig viktig på dette området der teknologien er under utvikling, regelverket har vært begrenset, og 

klasseselskapenes krav kan variere. 

Flere av kravene til batterirom, deteksjon, ventilasjon og brannseksjonering fremstår som 

hensiktsmessige og vil bidra til å redusere risikoen ved installasjon av større litium-ion-

batterisystemer. Samtidig kan det være grunn til å vurdere forholdet mellom kostnad og 

risikoreduserende effekt for kravet om IR-kamera i batterirom, særlig ved ettermonterte 

batterisystemer på MOU-er. I slike tilfeller vil løsningen ofte være plassert i en 20-fots container 

med strengt kontrollert adgang, der inn- og utpassering meldes til kontrollrommet. 

Når det gjelder terskelverdien på 20 kWh per rom stiller vi spørsmål ved om regelverket i tilstrekkelig 

grad fanger opp installasjoner der batterikapasiteten er fordelt over flere rom, men teknisk inngår i ett 

samlet system. Eksempelvis kan flere rom med installert kapasitet under terskelverdien, men med felles 

forbindelser, felles batteristyringssystem eller annen systemmessig sammenheng, samlet sett 

representere en vesentlig større risiko enn terskelverdien isolert sett tilsier.  

Cefor stiller videre spørsmål ved hvorvidt kravet til ti timers tilgang på ferskvann er hensiktsmessig 

utformet, eller om det i større grad bør formuleres som et funksjons- eller risikobasert krav. Behovet 

for slukkekapasitet vil kunne variere betydelig avhengig av blant annet batterisystemets totale 

energikapasitet, batterikjemi og moduloppbygning, utforming og størrelse på batterirommet, innebygde 

sikkerhetsfunksjoner, ventilasjons- og slokkestrategi samt nærhet til øvrige kritiske områder. Cefor 

mener derfor at slukkekapasiteten bør dimensjoneres basert på batterisystemets størrelse og den 

dokumenterte risikoen for den enkelte installasjonen, fremfor et fast tidskrav som gjelder uavhengig av 

batterisystemets kapasitet og risikoprofil. Hvorvidt kravet er praktisk gjennomførbart kan for øvrig best 

vurderes av aktører som designer, produserer, eier eller opererer flyttbare innretninger. 

 

mailto:post@sdir.no


 

The Nordic Association of Marine Insurers 
Hansteens gate 2  –  Box 2550 Solli, NO-0202 Oslo, Norway 

Tel: (+47) 948 35 951  ––  Org.no. 871 425 302  –  cefor@cefor.no  –  cefor.no 

Avslutningsvis ber Cefor om å bli inkludert på fremtidige høringslister i saker som gjelder flyttbare 

innretninger og andre forhold av betydning for offshore energiforsikringer. 

 

 

Med vennlig hilsen 

  

Helle Hammer 
Administrerende direktør 


